07-09 / 194

Nachweis
Warmedurchgangskoeffizient

Prifbericht 10-001994-PB01-K20-06-de-02
ROSENHEIM
AL f‘:ra;;g!::b.{:-i ETEM S. A. * ?F.lif:-d%r'_:‘g{ll' .

light metals industry
1 Iroon Polytechniou Str.

19018 Magoula
Griechenland

Thermisch getrennte Metallprofile eines Schiebefensters,
produkt  Profilkombination: Fligelrahmen-Blende

Bezeichnung E-52
1-fach Schiebeelement: 45/ 164 mm
2-fach Schiebeelement: 89 / 83 / 208 mm
gauiete 3~fach Schiebeelement: 119 /238 mm
1-fach Schiebeelement: 133 / 122 mm
2-fach Schiebeelement: 133/ 122 mm
Ansichisbreite 3-fach Schiebeelement: 133/122 mm

Darstellung
Probekor 1

Materizl - Aluminiumprofil mit thermischer Trennung

oberiiche  pulverbeschichtet / lackiert / anodisch oxidiert
Art: Stege durchgehend
Material: Polyamid 6.6 verstarkt mit 25 % Glasfaser

. ~Metalloberflachen im Dammzonenbereich:

emeehe” pressblanke, unbehandelte Oberflachen, z. B.

pammeone  Hohlkammern nach einer Beschichtung im Vertikalverfahren
Verglasung: Dicke 19 mm, Einbautiefe 15 mm
Ruhende Luftschicht: 24,9 mm / 55 mm

“uung - Verschattungspaneel: 25 mm

Raoanr orhoiten -
Besonderheiten

Warmedurchgangskoeffizient

k.
Ml Ur=2,0-3,5W/(m?- K)

Der angegebene Wertebereich bezieht sich auf die in Tabelle 5
dieses Berichtes enthaltenen Profilkombinationen. Die punktuelle
Warmebriicke der Rollmechanik ist bei der Berechnung nicht
beriicksichtigt.
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